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CAJAS DE SEGREGACIÓN EN INSTALACIONES NO SUPERIORES A 15 PAUS 

Estimado Compañeros 

 

Según comunicación enviada por la SETSI, tras consultas recibidas sobre la necesidad de instalar 

cajas de segregación en los registros secundarios para dejar las fibras de reserva, en aquellas 

instalaciones no superiores a  15 PAUS, nos informa que después del análisis realizado sobre la 

problemática se ha llegado a la conclusión de que dichas cajas tienen sentido (y además, son 

consideradas como fundamentales por parte de los operadores) cuando la distribución se hace 

con una manguera multifibra y se van segregando fibras en cada planta. Pero cuando la 

distribución se hace en estrella con cable de dos fibras, su razón de ser deja de tener fundamento 

y por ello no hay inconveniente en que puedan dejarse almacenadas en el RITI, con holgura 

suficiente para llegar hasta el PAU más alejado.  

 

La Secretaría Técnica 

 

Madrid, 28 de septiembre de 2016 

 


